
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
(наименование территориального органа МЧС России) 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru 

Отделение  надзорной деятельности и профилактической работы по Краснотуранскому 

и Идринскому районам 
 (указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 

органа) 

« 25 » ноября  2021 г., 17 час. 00 мин. № 91 
(дата и время составления акта) 

с. Идринское, ул. Майская, 13 
(место составления акта) 

Акт плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой 

выездной проверки от 11.11.2021 №91 (учетный номер выездной проверки 

24210061000201338203) 
 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий). 

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного 

надзора (006) 
 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 

1) Подлевским Николаем Ивановичем государственным инспектором 

Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору; 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 

специалисты: 

не привлекались 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов); 
 

эксперты (экспертные организации): 

не привлекались 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, территории, 

которыми владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Тубинский детский сад»  
 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. Тубинск, ул. Советская, 8. 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 



 

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тубинский детский сад», ИНН 2422000130,  юридический адрес: 

Краснотуранский район, с. Тубинск, ул. Советская, 8. 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с « 23 » ноября  2021 г., 11 час. 00 мин. 
 

по « 25 » ноября  2021 г., 16 час. 00 мин. 
 

  

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с  

с «  »    г.,  час.  мин. 
 

по «  »    г.,  час.  мин. 
 

  

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, 
а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 

2 рабочих дня , 6 часов 00 минут (часы, минуты)   
 

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений 

 
 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 

с « 23 » ноября  2021 г., 15 час. 00 мин. 
 

по « 25 » ноября  2021 г., 16 час. 00 мин. 

по месту осуществления деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Тубинский детский сад», по адресу: Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. Тубинск, ул. Советская, 8. 
 (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен:  не составлен 
 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), 
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

 
 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 

и сведения: 

копии удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума; 

приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность; 

свидетельство о государственной регистрации права; 

журнал учёта огнетушителей; 

эксплуатационные паспорта на огнетушители; 

журналы учета  инструктажей по пожарной безопасности; 

журнал учёта технического обслуживания и ремонта системы обеспечения пожарной 

безопасности (АУПС, СОУЭ). 



 
 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник). 

11. По результатам выездной проверки установлено: 

 

№ 

п/п 

Вид выявленного 

нарушения обязательных 

требований с указанием 

конкретного места 

выявленного нарушения 

Структурные единицы нормативных правовых актов  

(их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, которые нарушены 

 

1.  В дверном проеме  

эвакуационного выхода из 

группы «Непоседы» здания 

МБДОУ «Тубинский 

детский сад» находящегося 

по адресу с. Тубинск, ул. 

Советская, 8, в помещение 

тамбура дверное полотно, 

коробкой двери заменено на 

новое с шириной дверного 

проема в свету 0,65 м, что не 

соответствует проектному 

решению (0,8 м)    

п. 23 П Р А В И Л  противопожарного режима в 

Российской Федерации  утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.  №  

1479.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений (в части освещенности, количества, 

размеров и объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии 

с требованиями части 4 статьи 4Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

 

2.  В дверном проеме  пути 

эвакуации из помещения 

игровой комнаты, в спальное 

помещение в котором 

находятся двери 

эвакуационного выхода 

непосредственно наружу 

здания  группы «Непоседы» 

здания МБДОУ «Тубинский 

детский сад» находящегося 

по адресу с. Тубинск, ул. 

Советская, 8, дверное 

полотно с коробкой двери 

заменено на новое с 

шириной дверного проема в 

свету 0,65 м, что не 

соответствует проектному 

решению (0,8 м)    

п. 23 П Р А В И Л  противопожарного режима в 

Российской Федерации  утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.  №  

1479.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

руководитель организации обеспечивает соблюдение 

проектных решений (в части освещенности, количества, 

размеров и объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии 

с требованиями части 4 статьи 4Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Статья 5. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

   

 

3.  На объекте защиты здании 

МБДОУ «Тубинский 

детский сад» расположенном 

по адресу: Красноярский 

край, Краснотуранский 

район, с. Тубинск, ул. 

Советская, 8, отсутствует 

техническая документация 

на системы 

противопожарной защиты 

(автоматическую установку 

п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»:  

Руководитель организации организует работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 

Работы осуществляются с учетом инструкции 

изготовителя на технические средства, функционирующие 

в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, 

ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 



 

пожарной сигнализации, 

систему оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре), в том 

числе технические средства, 

функционирующие в составе 

указанных систем, и 

результаты пусконаладочных 

испытаний указанных 

систем. При эксплуатации 

средств обеспечения 

пожарной безопасности и 

пожаротушения сверх срока 

службы, установленного 

изготовителем 

(поставщиком), и при 

отсутствии информации 

изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей 

эксплуатации 

правообладатель объекта 

защиты обеспечивает 

ежегодное проведение 

испытаний средств 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

пожаротушения до их 

замены в установленном 

порядке 

средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения должны соблюдаться проектные решения 

и (или) специальные технические условия, а также 

регламент технического обслуживания указанных систем, 

утверждаемый руководителем организации. Регламент 

технического обслуживания систем противопожарной 

защиты составляется в том числе с учетом требований 

технической документации изготовителя технических 

средств, функционирующих в составе систем. На объекте 

защиты хранятся техническая документация на системы 

противопожарной защиты, в том числе технические 

средства, функционирующие в составе указанных систем, 

и результаты пусконаладочных испытаний указанных 

систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения сверх срока службы, 

установленного изготовителем (поставщиком), и при 

отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель 

объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение 

испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения до их замены в установленном порядке. 

Информация о работах, проводимых со средствами 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения привлекаются 

организации или индивидуальные предприниматели, 

имеющие специальное разрешение, если его наличие 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.  Автоматическая установка 

пожарной сигнализации 

установленная в здании 

учреждения МБДОУ 

«Тубинский детский сад» 

расположенном по адресу: 

Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. 

Тубинск, ул. Советская, 8, 

частично не работоспособна, 

так как (превышен срок 

службы 10 лет),  

п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»:  

Руководитель организации организует работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 

Работы осуществляются с учетом инструкции 

изготовителя на технические средства, функционирующие 

в составе систем противопожарной защиты. 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и 

эксплуатации средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения должны соблюдаться 

проектные решения и (или) специальные технические 

условия, а также регламент технического обслуживания 

указанных систем, утверждаемый руководителем 

организации. Регламент технического обслуживания 

систем противопожарной защиты составляется в том 

числе с учетом требований технической документации 

изготовителя технических средств, функционирующих в 

составе систем. 

На объекте защиты хранятся техническая документация на 

системы противопожарной защиты, в том числе 

технические средства, функционирующие в составе 



 

указанных систем, и результаты пусконаладочных 

испытаний указанных систем. 

При эксплуатации средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения сверх срока службы, 

установленного изготовителем (поставщиком), и при 

отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель 

объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение 

испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения до их замены в установленном порядке. 

Информация о работах, проводимых со средствами 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, 

вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

К выполнению работ по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения привлекаются 

организации или индивидуальные предприниматели, 

имеющие специальное разрешение, если его наличие 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.  Заведующей МБДОУ 

«Тубинский детский сад» 

Стараконь Е.С. не 

обеспечено проведение 

эксплуатационных 

испытаний лестницы 3 типа 

предназначенной для 

эвакуации детей из здания.   

п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»:  

 Руководители организаций: 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных 

лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных 

для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и 

наледи в зимнее время; 

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, 

наружных открытых лестниц, предназначенных для 

эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

ограждений на крышах с составлением соответствующего 

протокола испытаний и внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

   

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия) 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26.11.2021 

№ 91/1; 

 



 

 



 

 

 


